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Heizungsanlagendatenbank 
Änderungen 2019 

 

Anpassungen Datenschutz 

 Beim erstmaligen Aufruf der Datenbank ist ein neues Passwort zu vergeben. 

Die Kriterien: 

o mindestens 8 Zeichen, maximal 32 Zeichen  

o mindestens je 1 Großbuchstabe und 1 Kleinbuchstabe  

o mindestens 1 Ziffer oder 1 Sonderzeichen 

o gültige Zeichen sind Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern und die folgenden  

Sonderzeichen: -_!§$@#.  

o das Passwort darf weder Teile des Benutzernamens, Vornamens, Nachnamens noch 

der E-Mail-Adresse beinhalten  

o das Passwort darf nicht mehr als zwei sich wiederholende Zeichen beinhalten (z. B. 

"111" darf nicht vorkommen) 

 nach 5 fehlerhaften Login-Versuchen ist der Zugang für 10 Minuten gesperrt 

 Zustimmung zur Datenschutzerklärung 

Daten, die neu zu erfassen sind 

Anlage und Standort (nur für Überwachungsstelle) 

 „Anlage bearbeiten“ (und „Neue Anlage“):  

„Wärmebereitstellung für“ (wie in gelber Mappe, mehrere sind Angaben möglich) 

o Wohnnutzung 

o Büronutzung 

o … 

o Sonstiges Gebäude und/oder Produktionswärme 

 „Termine/Fälligkeit bearbeiten“ 

o „Raumluftabhängiges Gasgerät ohne mechanische Abgasanlage“ ja/nein 

(notwendig als Begründung für jährliche Überprüfung) 

o „Energieeffizienzinspektion erforderlich“ ja/nein, Kommentar bei „nein“ 

 „Adresse bearbeiten“ (und „Neue Anlage“): 

Katastralgemeinde, Grundstücksnummer, Koordinaten können eingegeben werden 

(nur notwendig, wenn keine Adresse zugewiesen werden kann) 

Anlagendaten 

 Brennstoffwärmeleistung: im Bereich von 100 kW zur Festlegung, welche Grenzwerte an-

zuwenden sind 
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Überprüfungsbericht 

 „Wärmedämmung Heizungsrohre“ ist immer zu prüfen (bisher nur bei Energieeffizienzin-

spektion) 

 „Heizflächen/Flammenbild ordnungsgemäß“ bei festen Brennstoffen 

 Achtung: für biogenen Brennstoffe ist der Sauerstoffbezug 6% (11% nur mehr für alte 

Messungen und für Anlagen über 100 kW Brennstoffwärmeleistung) 

Meine Daten 

 Liste der Prüforgane analog zur Liste der Messgeräte: 

Erfassung ist erforderlich, im Prüfbericht wird dann der Mitarbeiter nur ausgewählt 

 

Änderungen in der Bedienung und neue Funktionen 

Überwachungsstellen ohne offizielles Kehrgebiet 

 Rauchfangkehrer von außerhalb des Bundeslandes können als Überwachungsstelle festge-

legt werden, wenn Kunden dies wünschen. 

Anlage und Standort 

 Anzeige von zu dieser Anlagennummer erfassten Förderfällen 

 Anzeige weitere Anlagen unter dem gleichen GIS-Code (nur für Überwachungsstelle) 

Möglichkeit, Dateien hochzuladen 
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Änderung der Anlagendaten (nur für Überwachungsstelle) 

 Änderung der Anlagendaten und Erfassung der Energieeffizienzinspektion unabhängig von 

Überprüfung möglich 

 

Prüfbericht versenden 

 Prüfbericht (als pdf) kann an die Gemeinde (im Falle von Mängeln) und/oder den Verfü-

gungsberechtigten gesendet werden 

 

 

Zusätzlicher Ordner „Aufgelöste Freigaben“ 
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Gefilterte Listen und Export 

 In der Listenansicht kann nach Brennstoff gefiltert werden. 
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